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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 88/2015-W-4

Zleceniodawca:

—~ Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Parzeczewie

ul. Poludniowa 5

95-045 Parzeczew

Probka pobrana przez:

Zleceniobiorce
Adres pobrania probki:
Wodociag Orfa
Miejsce pobrania prébeki:
SUW Oria

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN I1SO 19458:2007

Rodzaj probki:

— Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Stan probki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

18.02.2015r.
Data rozpoczecia badan:

18.02.2015r.
Data zakoriczenia badan:

02.03.2015r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-+-HK-4525/34/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badar analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliv A na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKD-SERWIS™ Sprawozdanie z badarh wraz z wynikami nie moze by powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢é reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystos¢

sci powtdrzenia bad

pojemnikow w przypadku probki pobraneji dostarczonej przez Klienta.
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Wyniki badan analitycznych nr 88/2015-W-4

. . Jednostka . "Warto$é
Lp. | Rodzaj oznaczenia e Procedury badawcze Wynik dopuszezalna
: ; . PN-EN ISO 9308-1:2004+
1. | Bakterie grupy coli jtk/100ml Ap1:2005+AC-2009 P 0 0
— : . PN-EN ISO 9308-1:2004+
2. | Escherichia coli jtk/100ml Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
Paciorkowce katowe ;
3. : tk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 P
(Enterokoki) : m . o
Rozporzadzenie Ministra
Liczba Clostridium perfringens : Zdrowia z dnia 20 kwietnia
4- | tacznie ze sporami JRA00ME 540 1 (D2.U.2010.72.466, 0 0
zat.B, pkt4) P
Ogdlna liczba : ;
! : L tk/1ml PN-E 6222:2 P -
° mikroorganizméw w 22+2°C AR N e el 0
6. | Chlor wolny mg/l  |HACH metoda nr 8021 0,05+0,012 0,3
7 |Barwa mgll PN-EN ISO 7887:2012 <5 a)
" | Ponizej wyniku pedano odczyn metoda C {7pH) )
8. |Metnos¢ FNU=NTU |PN -EN ISO 7027:2003 0,61+0,13% 19
Odczyn 2
9. | Ponizej \Xyniku podano temperature pH PN-EN ISO 10523:2012 7’6i9’3 : 6,5-9,5
pomiaru w °C. (18,9°C)
Przewodnosc elektryczna
wiasciwa uS/cm ; =
10. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji w 25‘3(; PN-EN 27888:1299 3‘?;?5010? 2500
wpiywy temperatury. Ponize] wyniku podano
temperature pomiaru w °C.
Zapach ) PS-12 a)
L | e edycja 2 z 22.02.2013* bk -
Smak N PS-13 a)
12. Metoda organoleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* brak -
Amonowy jon
; 8 Powtamalnoégn{etody osiggnigta w laboratorium mg” PN-ISO 7150-1:2002 0=1 310'04?) 0,50
wynosi 0,006 mgNH./I temp. przech probki 5°C e
14. | Azotany mg/l PN-82/C-04576/08% 3,92+0,67? 50
15. | Azotyny mgl! PN-EN 26777:1999 0,054+0,011? 0,50
16. |Mangan pa/l PN-ISO 15586:2005 7,53+1,96% 50
17. | Zelazo pg/l PN-ISO 6332:2001p.7.1 <20 200
18. | Miedz pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <3 2000
19. | Nikiel pg/l PN-EN 1SO 15586:2005 <6 20
20. | Kadm pall PN-EN I1SO 15586:2005 <0,4 5
21. | Otéw g/l PN-EN ISO 15586:2005 <6 25
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c.d. wynikow badan analitycznych nr 88/2015-W-4

Tetrachloroetenu

1 75
L5 |Roee ezl cenaczenia | Procecry badaweze WK | goposeana
22. | Chrom pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <2 50
23. | Fluorki mg/l PN-78/C-04588/03 0,26+0,07% 1,5
24. | Indeks nadmanganianowy mg/l0, | PN-EN ISO 8467:2001 0,57+0,06% 5
: PN-ISO 9964-1:1994 2)
25. | Séd mg/l + Ap 12009 8,5+0,9 200
26. | Bor mg/l PN-75/C-04563.01% <0,5 1,0
PB-141/LF wyd. 1 z dnia
27. | Cyjanki ug/l 16.05.2011 na podstawie <10 50
N metody HACH nr 8027 P
28. | Glin mg/l PN-92/C-04605/02% <0,04 0,200
29. | Chlorki mg/| PN-ISO 9297:1994 5,35+1,10? 250
30. | Siarczany mg/I PN-ISO 9280:2002 56,2+11,8% 250
; PB-148/LF
31. | Akryloamid ug/l wyd. 2 z dnia 05.04.2013 P <0,040 0,10
PB-260/LF
32. | Antymon Mol | Wy 1 7 dnia 15.04.2014 <0.50 5
33. |Arsen el PN-EN ISO 11969:1999 P <0,50 10
34. | Benzen Hg/l PN-ISO 11423-1:2002 P <0,5 1,0
. PB-160/LF,
35. | Benzo(a)piren ug/l wyd. 3 z dnia 12.04.2012 P <0,0020 0,010
36. | Chlorek winylu el PN-EN 1SO 10301:2002 P <0,20 0,50
37. | 1,2 = Dichloroetan Ha/l PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 3,0
. PB-190/LF
38. | Epichlorohydryna Mg/l wyd.2 z dnia 29.06.2013 P <0,10 0,10
39. | Pestycydy Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,01 0,10
40. | > Pestycydow Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,01 0,50
41 |Rteé g/l PN-EN 1483:2007 P <0,05 1
42. | Selen pg/l PN-EN ISO 9965:2001 P <0,50 10
A4, | JMEHIEEET ugl | PN-ENISO 10301:2002 P 46097 10

Zatacznik Nr 8 do PO-18

Edvcia 5 z dnia 01.07.2014r. strona3 25




c.d. wynikéw badan analitycznych nr 88/2015-W-4

Lp. | Rodzaj oznaczenia gfndanciségg Procedury badawcze Wynik d;ﬂazrézi?na
44. |5 THM ug/l PN-EN I1SO 10301:2002 P 4,2+0,8% 100
45. | T WWA pgll PN-EN ISO 6468:2002 P <0,005 0,1
46. | Aldryna ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
47. | alfa-HCH ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
48. | beta- HCH pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
49. | delta-HCH ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
50. | Dieldryna ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 X
51. |Endryna Hg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
52. | Epoksyd heptachloru pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
53. | gamma-HCH, lindan ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
54. | Heptachlor ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
55. | Izodryna pg/l PN-EN I1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
56. |o,p’ -DDT g/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
57. |p,p’ - DDT ug/! PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
58. | Suma DDT pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1 -
59. | Suma HCH pg/! PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1

Znak < : dotyczy wartosci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.

“ Przy wynikach pomiaru podano niepewnoéc¢. Niepewnos$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspéiczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwiazanej z pobieraniem probek

% norma wycofana bez zastapienia, spefniajgca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez iudzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 466)

* — wyniki spoza zakresu akredytacji; ¥ — akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian.

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dziern wykonania badania
oraz posiada zgode Parstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/Z1/17-33/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS/HKN/624/1/4674/14 z dnia 29 pazdziernika 2014r.

Ocena zgodnosci:
Probka wody w zakresie badanych wskaznikéw spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007 roku 1)(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) z pdéZniejszymi zmianami w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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c.d. wynikéw badan analitycznych nr 88/2015-W-4

Data wykonania sprawozdania

Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie

05.03.2015r.

\ i
dr inz,_Mga
/

7

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAKN
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