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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 818/2016-W-6

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Parzeczewie
ul. Potudniowa 5
95-045 Parzeczew

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania probki:
Wodociag Orta

Miejsce pobrania prébki:
SUW Ortfa — woda podawana do sieci

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN 1SO 19458:2007

Rodzaj probeki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka jednorazowa

Stan probki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
23.05.2016r.
Data rozpoczecia badan:
23.05.2016r.
Data zakonczenia badan:
25.05.2016r.

Laboratorium posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/28/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badar analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliwosci powtdrzenia badar na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody ..EKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozyc reklamacje na piémie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosé
pojemnikow w przypadku prébki pobranejidostarczonej przez Klienta.
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Wyniki badan

Lp. | Rodzaj oznaczenia ;zegancc;z[lr:?a Procedury badawcze Wynik | ;;Y}'saz'zzzfna
i — g mtsgg I(S;O 7887:2012 <5 &)
2. |Metnosé FNU=NTU |PN-EN ISO 7027:2003 0,19+0,04% 12
3. |pH = PN-EN ISO 10523:2012 7,6++0,3% 6,5-9,5
4. \I/Dvgz:il\?vc;méé elektryczna \;/182/;‘?0] PN-EN 27888:1999 3424142 2500
L - - :c?);::jza 2722.02.2013* NR brek -
B IO s . sty‘lﬁ 2722.02.2013* NR Grak -
7. |AMONOWY JON  sanits w iaboraorum | M@l | PNISO 7450-1:2002 w3003 1 050

wynosi 0,006 mgNH./|
8. |Mangan g/l PN-ISO 15586:2005 4,92+1,43? 50
9. |Zelazo ug/l PN-ISO 6332:2001p.7.1 <20 200
10. | Chlor wolny mg/l HACH metoda nr 8021 <0,01 0,3
11. | Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 P 0 0
12. | Liczba Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 P 0 0

Znak < : dotyczy wartosci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.
NR — metoda niereferencyjna; * — wyniki spoza zakresu akredytacji;
) s akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian.

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1085, aktualny na dzieri wykonania badania
oraz posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/27-10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. Posiada rowniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.624.1.728.2016 z dnia 18 marca 2016r.

Ocena zgodnosci:
Prébka wody w zakresie badanych wskaznikéw spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r "(Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.

=2
Podpis osoby autoryzuj/ac/ej/s/prawozdanie

Data wykonania sprawozdania

27.05.2016r.
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