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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1564/2016-W-1

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Parzeczewie
ul. Potudniowa 5
95-045 Parzeczew

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania probki:
Ignacew Folwarczny

Miejsce pobrania prébki:
SUW Ignacew Folwarczny
ujecie wody surowej

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5: 2003

Rodzaj prébki:
Woda surowa
Prébka jednorazowa

Stan probki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
07.09.2016r.
Data rozpoczecia badan: .
~ 07.09.2016r.
Data zakonczenia badan:
e e 12.09.2016r.

Laboratorium posiada zgode' Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/25/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badarn objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliwodci powtérzenia badan nz tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pidmie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosé
pojemnikéw w przypadku prébkipobranejidostarczonejprzez Klienta.

Zatgcznik Nr 8 do PO-18 Edycja 7 z dnia 31.12.2015r. strona1z2




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1564/2016-W-1

Metoda organoleptyczna.

edycja 2 z 22.02.2013* NR

Wyniki badan
Lp. | Rodzaj oznaczenia ;.zendanc()zse}r‘?g Procedury badawcze Wynik
1. |Barwa mg1 | PN-ENISO 7887:2012 10422
2. |Metnosé FNU=NTU | PN-EN ISO 7027:2003 7,3+1,5%
3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,3%
4. F;Z;% Z”gwf‘r‘g’sg;igé"l"naap)ma mg/l | PN-ISO 6059:1999 184+28%
5. |Zasadowo$é ogélna mmol/l F;g;ﬂi?gggj‘ 3,370,542
8. |Zelazo Hg/! PN-ISO 6332:2001p.7.1 1010+1802%
7. |Mangan g/l PN-ISO 15586:2005 136+392 )
8. |Chlorki mg/l PN-ISO 9297:1994 17,3+4,2%
9. |Siarczany mg/I PN-ISO 9280:2002 33,1+4,6%
10. | Azotany mg/I PN-82/C-04576/08% 1,79+0,18%
11. | Azotyny mg/! PN-EN 26777:1999 <0,023
12. | Sucha pozostato$¢ mg/l PN-78/C-04541 2404347
13. | Wapn mg/l PN-ISO 6058:1999 56,1+3,4%
14. | Magnez mg/| PN-99/C-04554/04 zalacznik A 10,6+1,9%
15. | £@pach - PS-12 brak

Znak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej dolnej granicy zakresu akredytacji.
NR — metoda niereferencyjna; * — wyniki spoza zakresu akredytaciji;

przy wynikach pomiaru podano niepewno$é. Nie
przy wspoitczynniku rozszerzenia k
* norma wycofana bez zastgpieni

pewnos¢ podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
=2, z uwzglednieniem niepewno$ci zwigzanej z pobieraniem prébek

a, spefniajgca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 488)

il

Data wykonania sprawozdania

Podpis osoby autoryzujqcej/s{?vézdanie

~ 29.09.2016r:
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