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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl
90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702

Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1698/2017-W-3

Zleceniodawca:
Zakiad Gospodarki Komunalnej
w Parzeczewie
ul. Potudniowa 5
95-045 Parzgczew

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania prébki:
wodociag Chrzastow

Miejsce pobrania probki:
SUW Chrzastow

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN 1SO 19458:2007

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Probka jednorazowa
Stan probki:
Bez uwag

Data pobrania proébki:

05.09.2017r.
Data rozpoczecia badan:

05.09.2017r.
Data zakonczenia badan:

20.09.2017r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/31/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma mozliwosci powtorzenia badas na tym samym materizle. Bez pisemne] zgody .EKO-SERWIS™ Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tytko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosc
pojemnikdw w przypadku prébki pobranej 1 dostarczongj przez Klienta.
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EKO-SERWIS SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1698/2017-W-3
SU-T33 1607, Ul Wierzbow
tel. 42 678-84-13, fax 42 6702;/?;?2
Wyniki badan
: : Jednostka . Warto$é

Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia | Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
1. | Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml| iT'EN SO 9308-1:2014-12 0 0
2. | Liczba Escherichia coli jt100mi | PN-EN 180 9308-1:2014-12 0 0

Paciorkowce katowe .

. . 1 - -2:
3 (Enterokoki) jtk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 P1 0 0
. o : Rozporzadzenie Ministra

4, }{L!C;Eialegloztrgi:umi perfringens jtk/100ml | Zdrowia z dnia 13 listopada 0 0

qc = Sperain 2015r.(Dz.U.poz.1989) P1
5. |Ogolna liczba \ jtk/1ml | PN-EN 1SO 6222:2004 P1 21 ]

mikroorganizméw w 22+2°C (12-36)?
6. |Chlor wolny mg/| HACH metoda nr 8021 <0,05 0,3

PN-EN ISO 7887:2012+ )

7. |Barwa Mgl | Ap1:2015 metoda C 2 -
8. |Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,54+0,112 99
9. |pH . PN-EN ISO 10523:2012 7,6+0,32 6,5-9,5
1, | F Zewednose clekin/czna uSlom | o\ EN 27888:1999 364+15? 2500

wiasciwa w 250C

Zapach . PS-12 )
. Met(gia organoleptyczna. edycja 2 222.02.2013* NR brak

Smak i PS-13 )
12. Metoda organoleptyczna. edycja 2 2 22.02.2013* NR ok
13. | Amonowy jon mg/I PN-ISO 7150-1:2002 <0,03 0,50

PN-EN ISO 10304- 2

14. | Azotany mg/I 1:2009+AC:2012 0,81+0,07 50
15. | Azotyny mg/| PN-EN 26777:1999 0,030+0,002? | 0,504
16. |Mangan g/l PN-ISO 15586:2005 2,34+0,682 50
17. | Zelazo ug/l PN-ISO 6332:2001+Ap:2016 83,8+15,1? 200
18. | Miedz ug/! PN-EN ISO 15586:2005 <3,0 2000
19. | Nikiel ug/l PN-EN ISO 15586:2005 <6,0 20
20. | Kadm g/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,4 5
21. | Otow ug/! PN-EN ISO 15586:2005 <6,0 10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1698/2017-W-3

=133 Toaz,

tel, 42 578“8&‘3;\?’ fax 4 678-12-62
c.d. wynikow badan
) 5 =
Lp. | Rodzaj oznaczenia :;::;set;aa Procedury badawcze Wynik dopYJVsiréZZ?na
22. |Chrom ug/l PN-EN ISO 15586:2005 <2,0 50
. PN-EN ISO 10304- 2)
23. | Fluorki mg/l 1:2009+AC 2012 0,10+0,01 1.5
24. | Indeks nadmanganianowy mg/! PN-EN ISO 8467:2001 1,6+0,2? 5
; PN-ISO 9964-1:1994 2)
25. | S&d mg/l + Ap 12009 10,5¢1,3 200
26. |Bor mg/l PN-75/C-04563.01% <0,5 1,0
27. | Cyjanki g/l PN-EN ISO 14403-2:2012P <10 50
28. | Glin mg/| PN-92/C-04605/02% <0,04 0,200
. PN-EN ISO 10304- 2)
29. | Chlorki mg/l 1:2009+AC:2012 6,54+0,92 250
30. | Siarczany mg/! fg&%glig;g?g“' 10,1+2,4? 250
: PB-148/LF
31. | Akryloamid MOl |\yyd. 2 2 dnia 05.04.2013 P <0,040 0.10
PB-260/LF
92 [RtYBIoR MOl |\wyd. 2z dnia 19.05.2017 P <0,50 <
33. |Arsen Mg/l PN-EN I1SO 11969:1999 P <0,50 10
34. | Benzen pg/l PN-ISO 11423-1:2002 P <0,50 1,0
. PB-160/LF
35. | Benzo(a)piren pg/l wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P <0,0020 0,010
36. | Chlorek winylu pg/l PN-EN ISO 10301:2002 P <0,20 0,50
37. | 1,2 — Dichloroetan (EDC) Mg/l PN-EN 1SO 10301:2002 P <1,0 3,0
: PB-190/LF
38. | Epichlorohydryna Hg/l wyd.2 z dnia 29.06.2012 P <0,060 0,10
39. |Rte¢ pg/l PN-EN 1483:2007 P <0,10 1
40. | Selen pa/l PN-EN 1SO 9965:2001 P <0,50 10
Suma trichloroeten i _
41 tetrachloroetenu Mg/l PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 10
42. |Suma THM ug/l PN-EN 1SO 10301:2002 P <1,0 100
PB-160/LF
43, 2 Ml l\vd. 6 z dnia 15.03.2016 P <0,005 0.1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1698/2017-W-3

c.d. wynikéw badan

Lp. | Rodzaj oznaczenia (;J;ndancozse:giaa Procedury badawcze Wynik d(;;\l/}gégéafna
44. | Suma pestycydoéw (z obliczen) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,01 0,50
45. | Aldryna Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
46. |Dieldryna pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
47. |Endryna ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
48. |lIzodryna pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
49. | alfa-HCH ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
50. |beta- HCH pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
51. | delta-HCH pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
52. | gamma-HCH, lindan Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
53. | Suma HCH (z obliczen) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
54. | Heksachlorocykloheksan (HCH) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
55. |o,p’ -DDT ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 P <0,010 0,1
56. |p,p’— DDT ug/l | PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
57. |o,p’-=DDD ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
58. | p,p’-DDD Mg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
59. |o,p’ -DDE pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
60. |p,p’ - DDE ug/! PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
61. | Heptachlor ug/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
62. | Epoksyd heptachloru pg/l PN-EN ISO 6468:2002 P <0,010 0,1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1698/2017-W-3

c.d. wynikéw badan

7nak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS; * — wyniki spoza zakresu akredytacii;

) Wartoéci dopuszczalne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1989)
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2 Przy wynikach pomiaru podano niepewnosc. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnos$ci zwigzanej z pobieraniem probek

3 norma wycofana bez zastgpienia, spetniajgca wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29.03.2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmiang w Dz. U. z 2010 roku Nr 72 poz. 466)

4 Warunek: [azotany]/50+[azotynyl/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NOa)
i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé¢ wartosci 0,10 mg/l.

% Przy wynikach pomiaru podano niepewno$¢. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzglgdnienia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek

a) — akceptowalne przez konsumentdw bez nieprawidiowych zmian

P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKi$/4560/ZL/62-42/2016 z dnia 23 listopada 2016r. Posiada réwniez zgode
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.624.1.728.2016 z dnia 8 grudnia 2016r.

P1 — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1319, aktualny na dzient wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Decyzja PPIS-Z-HK-4550/96/17). :

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie
=AY LI*ZKL)“ KA

22.09.2017r.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN \'
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