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/ e-mail: laboratorium(@ekoserwis.info.pl

REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Nr rgchunku bankowego: 91 1050 1441 1000 0022 6961 3697

EKO-SERWIS S.C.

Dorota Siuta, Maciej Markowski
90-133 Lodz, ul. Wierzbowa 48
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 209/2019-W-3

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Potudniowa 5
95-045 Parzeczew

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Prébkobiorca: Jerzy Kaminski

Adres pobrania probki:
Wodociag Ignacew Folwarczny

Miejsce pobrania prébki:
SUW Ignacew Folwarczny — woda podawana do sieci

Metoda pobrania proébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj proébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka jednorazowa

Stan prébki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
11.02.2019r.
Data rozpoczecia badan:
11.02.2019r.
Data zakonczenia badan:
14.02.2019r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

x - - e . ~ ey o . . T - _
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do bcdar‘u_h Probex. Ze .f/_gtedu.na
charakter probek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKO-SERWIS™ Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na piSmie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosc

pojemnikéw w przypadku prébki pobraneji dostarczonej przez Klienta.
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EKO-SERWIS

90-132 +Ad7 1l Wisrzhawia 48
telI 42 6788418, 10X 42 6/0-12-62

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 209/2019-W-3

Wyniki badan

; : Jednostka . YWartos¢
Lp. | Rodzaj oznaczenia e Procedury badawcze Wynik dopuszczalna
PN-EN ISO 7887:2012+
1. |Barwa Mg/l | Ap1:2015 metoda C <5 -
2. |Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 0,40+0,08? 12
3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,4+0,12 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm
4. s - : 2)
wiasciwa W 25°C PN-EN 27888:1999 368115 2500
Zapach } PS-12
= Metoda organoleptyczna. edycja 2 222.02.2013* NR brak -
Smak ) PS-13 ,
o Metoda organoleptyczna. edycja 2 z22.02.2013* NR brak =
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
7. | Bakterie grupy coli w 100 mi jtkr100ml | L 24 5017.04 P 0 0
8. | Escherichia coli w 100 ml jroomi | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 0 0
Ogodlnla liczba bz
9. | mikroorganizméw na agarze jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 P 0 nieprawidiowych
odzywczym w 22 °C zmian *

ego Inspektora Sanitarneg

7nak < : dotyczy wartoéci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalnosci

NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS; * — wyniki spoza zakresu akredytaciji;
a) — akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidiowych zmian.

1) Wartosci dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
2Przy wynikach pomiaru podano niepewnosc. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspoétczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
3) zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej -
200jtk/1 ml w kranie konsumenta.
P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfi
oraz posiada zgode Paristwowego Powiatow
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

kat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dziern wykonania badania
o w Katowicach na wykonywanie analiz wody
NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrze$nia 2018r. Posiada réwniez zgode
Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez

Data wykonania sprawozdania

1

Podpis osoby“;.autoryzujacej sprawozdanie

15.02.2019r.
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