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Ocena jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 31 §21 ust.1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan prébek wody pobranych z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Orla
- w ramach kontroli urzedowej w dniu 16.04.2019 r. przez pracownikow PSSE w Zgierzu
(badania wykonane przez Oddziat Laboratoryjny PSSE w Lodzi, ul. Przybyszewskiego 10 —
sprawozdania z dn. 19.04.2019 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/387/2019 i Nr PSSE-OL-LHK/1/388/2019)
- w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 24.04.2019 r. prowadzonej przez zarzadcg wodociagu
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzgczewie, ul. Potudniowa 5 (badania wykonane
w Laboratorium EKO-SERWIS L6dz, ul. Wierzbowa 48 — sprawozdanie z dnia 30.04.2019 r.,

Nr 831/2019-W-3)
z SUW w Orlej - woda podawana do sieci i z punktu czerpalnego sieci wodociagowej Duraj 8

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badaf (monitoring parametrow grupy A) w jednej z w/w probek
wody pobranych w dniu 16.04.2019 r. stwierdzono, podwyzszona ogélna liczbg mikroorganizméw
w 22 °C. Zarzadca wodociggu podjgt natychmiastowe dziatania naprawcze oraz wykonat kontrolne
badanie wody w zakresie mikrobiologicznym, wykazujace prawidlowe wartosci wszystkich
parametréw. W zakresie pozostatych badanych parametréw badane prébki spetniaty wymagania
okreslone w zatgczniku nr 1 cze$¢ A, tabelanr 1 i czg$é C, tabelanr 1 -1p. 112 oraz tabelanr 2 - Ip.
3,6, 8,9, 11, 14), do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorac pod uwagg powyzsze Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdzit
przydatno$¢ wody do spozycia.




