SCHEMAT TECHNOLOGICZY
STACJA UZDATNIANIA WODY
W IGNACEWIE FOLWARCZNYM

STUDNIA

GLEBINOWA OPRACOWAL ZGK PARZECZEW - 12-2019
SG-1

WODA SUROWA

ZASILANIE Z SIECI
WODA TECHNOLOGICZNA
POWIETRZE

WODY POPLUCZNE
DEZYNFEKCJA - CHLORATOR

AERATOR ~
POWIETRZA - -
A-1 A\ -
ODSTOJINIK "
< > \' POPLUCZYN > SCIEKI >

P Pl
OP-1 POPLUCZNE

SPREZARKA CHLORATOR
S-1 CH-1

> > DO

> > > > > IV.A\(.vi|mHmnH
HYDROFOR HYDROFOR HYDROFOR
H1 H2 H3




