Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.
(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66
(42) 714-02-68
e-mail : zgierz@pis.lodz.pl
www: zgierz.pis.lodz.pl

, | BRI e Zgierz. dn. 03.03.2020 1.
PPIS-Z-HS-4550/22/20 i ' e BEERHEED
| an 12, 03. 2020
| o Drhe
1 . A Zaklad Gospodarki Komunalnej
1 Sk‘er@wano_a_s}ZHC:_Y}CU{LKV = e ul. Poludniowa 5

j; NG na&b‘f}j/” 95-045 Parzeczew

" JZ
. s e of . .
Ocena jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 iart. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (§j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U.z2019r.
poz. 1437) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) -
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan
probek wody pobranych w dniu 03.02.2020 r. zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Zgierzu
harmonogramem kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadce wodociagu Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Parzeczewie, ul. Poludniowa 5 z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ignacew
Folwarczny, wykonanych w Laboratorium EKO-SERWIS s.c. £6dz, ul. Wierzbowa 48 z SUW
w Ignacewie Folwarcznym - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociagowej :
Jgnacew Rozlazly 18 — sprawozdania z dnia 06.02.2020 r., Nr 21 1/2020-W-4 i Nr 211/2020-W-3

stwierdza przydatnos$é wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A) w w/w probkach wody
stwierdzono, podwyzszong metnos¢ wody. Ze wzgledu na powtarzajace si¢ przekroczenia tego
parametru, zarzadca wodociggu zadeklarowal podjecie dziatan naprawczych polegajacych na
wymianie zt6z w filtrach i doprowadzenie jakosci wody do obowiazujacych przepiséw. Nalezy
nadmienié, ze bylo sygnaléw od odbiorcow na pogorszenie si¢ jakosci wody.

W zakresie pozostalych badanych parametrow badane probki speinialy wymagania okreslone

w zalaczniku nr 1 cze$é A, tabela nr 1 —Ip.1, cze$¢ B - Ip. 5, czes¢ C, tabela nr 1 - Ip. 2 oraz tabela
nr2 - 1Ip. 2,3, 8,9, 11, 14) do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorac pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdzit
przydatno$¢ wody do spozycia.




