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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwigzku z art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwea
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) -
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan
probek wody pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Ignacew Folwarczny
-w ramach kontroli urz¢dowej przez pracownikéw PSSE w Zgierzu w dniu 12.04.2021 r. (badania
przeprowadzone przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Lodzi, ul. Przybyszewskiego 10) - sprawozdania z dnia 15.04.2021 r.,Nr PSSE-OL-LHK/1/141/2021,
Nr PSSE-OL-LHK/1/141-N/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/142/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/142-N/2021,
Nr PSSE-OL-LHK/1/143/2021, Nr PSSE-OL-LHK/1/143-N/2021
-w ramach Kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadeg wodociggu Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Parzeczewie w dniu 19.04.2021 r. (badanie powtérzeniowe wykonane w Eédzkim
Centrum Jakosci Sp. z 0.0. w Aleksandrowie L.6dzkim,ul. Daszyniskiego 116 — sprawozdanie z badan
Nr 27354-04-21 z SUW w Ignacewie Folwarcznym — woda podawana do sieci oraz z punktow
czerpalnych sieci wodociggowej: Ignacew Rozlazly i Mikotajew 23

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A) w jednej z w/w probek wody
pobranej w dniu 12.04.2021 r. stwierdzono podwyzszong metnos¢ (1,7 NTU przy zalecanej INTU).
Zarzgdca niezwlocznie wykonat powtérne badania wody w zakresie przekroczonego parametru,
poszerzonego o zelazo i mangan, ktére wykazato prawidlowe jego wartosci. W zakresie pozostatych
badanych parametréw badane prébki spetniaty wymagania okreslone w zatgczniku nr 1 cze$é A, tabela
nr 1- Ip.1 i czesé C, tabelanr 1 - Ip. 112 oraz tabela nr 2 - Ip. 3,6, 8,9, 11, 14), do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017 1. poz. 2294).
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