PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

) " akiad BT Zgierz, dn. 19.11.2021 r.
PPIS.HS.9020.26.4.2021.BF to3podarki Komunaine]

WPL NELO

,,,,,,,

Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Poludniowa 5
95-045 Parzeczew

Ocena jakoS$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.] ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwiazku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.l, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan probek wody
pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Chrzastow Wielki w ramach kontroli urzedowej
przez pracownikéw PSSE w Zgierzu w dniu 25.10.2021 r. (badania przeprowadzone przez Dziat
Laboratoryjny WSSE w Lodzi, ul. Wodna 40 - sprawozdanie z dnia 05.11.2021r.,
Nr WSSE.DLHK.9051.150.4.1.2021) z punktu czerpalnego sieci wodociggowej: Rézyce Zmijowe 14

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w prébkach
stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spetniata wymagania okreslone w zatgczniku nr 1

czes$¢ A - tabela nr 1, czg$¢ B, czgs$¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, cze$¢é D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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