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Ocena okresowa jako$ci wody do spozycia z wodd ciggu zbiorowego zau)[; trzenia Orla

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, w ramach prowadzonego monitoringu jakosci
wody oraz na podstawie § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyla ocene okresowg jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Orla,
zaopatrujacego w wode do spozycia mieszkancow miejscowosci i wsi: Orla, Duraj, Pustkowa Goéra,
Kowalewice, gmina Parzgczw w powiecie zgierskim.

Ocena dotyczy badan monitoringowych, wykonanych w ramach kontroli urzedowej w miesigcu
listopadzie i zostala sporzadzona na podstawie sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody
pobranych przez pracownikéw PSSE w Zgierzu z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Orla zarzadzanego
przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Parzeczewie, ul. Potudniowa 1, 95-045 Parzeczew.

Na podstawie § 21 ust. 4 z uwagi na przekroczenia okresowe w zakresie parametréw
mikrobiologicznych, tj. bakterii grupy coli w ilo$ciach ponizej 10 jtk w 100 ml wody - Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu orzek! o warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi, dostarczanej z tego wodociagu.

W mysl przepiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyzsze dopuszczalne wartosci
parametru w prébee wody dla bakterii grupy coli wynoszg 0 jtk / 100 ml wody.

Poniewaz dopuszcza sie obecnosé pojedynczych bakterii grupy coli < 10 jtk / 100 ml wody
a wykonane badania mikrobiologiczne, kilkakrotnie powtorzone wykluczyly obecno$é patogenéw: E. coli
1 enterokokdéw katowych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu zgodnie z §21 ust. 4 w/w
rozporzadzenia moégl stwierdzi¢ warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia, uznajgc stwierdzong
niezgodnos¢ za nieistotna, nie stwarzajgcg zagrozenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjeciu
odpowiednich dziatan naprawczych przez zarzadeg wodociagu. Dyrektor ZGK w Parzeczewie pismem z
dnia 22.11.2021 r. poinformowal PPIS w Zgierzu o rozpoczgeiu dezynfekcji wody podchlorynem sodu,
przeprowadzeniu inspekcji ujgcia oraz o poinformowaniu odbiorcéw wody o sytuacji na wodociagu.

W zakresie powyzszych przekroczen wydano w dniu 19.11.2021r. decyzje nr 9/WPS/2021
(znak: PPIS.HS.9020.33.5.2021 .BP), nakazujacg doprowadzenie mikrobiologicznej jakosci wody
w przedmiotowym wodociggu do obowigzujacych wymagan z terminem wykonania do dnia 07.12.2021r.
Obowigzkiem Wojta na podstawie § 26 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia jest
rozpowszechnienie komunikatu dotyczacego stwierdzonej warunkowej przydatnosci wody opracowanego
przez PPIS, w sposob umozliwiajacy bezzwloczne zapoznanie si¢ z nim konsumentéw z obszaru dla
ktérego ogloszono warunkows przydatnoéé wody do spozycia, zas podmiot zarzadzajacy wodociaggiem
przekazuje odbiorcom pisemna informacj¢ o podejmowanych i planowanych dziataniach naprawczych
majgcych na celu zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody, ze wskazaniem terminu ich
zakonczenia, PANSTWOWY PC




