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Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Poludniowa §
95-045 Parzeczew

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust.] ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(¢. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze
sprawozdaniem z badan prébek wody pobranych w dniu 02.08.2022 r. zgodnie z zatwierdzonym przez
PPIS w Zgierzu harmonogramem kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadce wodociagu Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Parzgczewie, ul. Potudniowa 5 z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Orla,
wykonanych w Laboratorium EKO-SERWIS s.c. £6dz, ul. Wierzbowa 48 (sprawozdanie
z dn. 05.08.2022 Nr 1965/2022-W-3 i =z dn. 18.082022 r. Nr 1963/2022-W-4)
z SUW w Orlej - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociggowe;:
Orla 75 oraz prébek wody pobranych w dniu 05.08.2022 ( badania powtdrzeniowe po przekroczeniach
mikrobiologicznych)

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

LT

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A+B w wodzie podawanej do sieci

1 monitoring parametréw grupy A w punkcie czerpalnym ) w z prébce pobranej w dniu 02.08.2022r
w punkcie czerpalnym: Orta 75 stwierdzono obecno$¢ bakterii E.coli w liczbie 1jtk/100ml i bakterie
z gr. coli). W zakresie pozostatych badanych parametréw badane probki wody speinialy wymagania
okreslone w zatgczniku nr 1 czgéé A, tabela nr 1 i cze$é C, tabelanr 1 - Ip. 1 oraz tabela nr 2 - Ip. 3, 6, 8,
9, 11, 14), do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda wprowadzana do sieci spetniata wymagania okreslone w zataczniku nr 1 cze$é A tabela nr 1, czgéé
B, cz¢s¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czg$¢ D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2 do w/w rozporzadzenia.
Zarzadca wodociggu wykonal powtérne badania wody w zakresie przekroczonych parametréw oraz
przedtozyt sprawozdanie potwierdzajace prawidtowa ich wartosé.

Biorac pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdzit
przydatnos¢ wody do spozycia, gdyz stwierdzona niezgodno$¢ uznano za chwilowa i punktowa.
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